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POZOR! DIMENZIJE KONTROLIRATI NA OBJEKTU

ZAPORA ODPRTINE

TOPLOTNA IZOLACIJA

NA FASADI SE ODPRTINA ZAPRE
Z ALU PLOCEVINO BARVA BELA
RAL 9016

ZAPORA ODPRTINE

TOPLOTNA IZOLACIJA

NA FASADI SE ODPRTINA ZAPRE
Z ALU PLOCEVINO BARVA BELA
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LEGENDA:

LEGENDA STROJNE OPREME:

OBSTOJECI ZIDOVI

NOVE PREGRADNE STENE

e CAP—G—250-49—SW
[
e TSF—250-SW

LEGENDA SVETIL:

— MTSI Quasar 30M LED 20W B30 IP65

LEGENDA SVETIL ZASILNE RAZSVETLJAVE:

Trilux Valineo G3 M73 PWI9 LED 34W 840 ETDD IP40 DALI
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Beghelli 4334 UP LED Multi 3W SE3H IP42 Largaluce

Beghelli Aestetica N — stenske nalepke s piktogrami smeri izhoda

Beghelli 19370 LLL EXTREME LED 7,5W AT SE3H IP65 Largaluce 3m +stenski nosilec 15043
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Sodietia: 1ZS 1451

list: h.

risba: TLORIS STROPA

merilo: 1:50

narognik: SPLOSNA BOLNISNICA "DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA
objekt: UMESTITEV ALS LINIJE V SKLOPU DIAGNOSTICNEGA LABORATORIJA

/l

odg. vodja projekta: JoZze KRIVC, gr.teh. ZAPS 9092

odg.projektant: Joze KRIVC, gr.teh. ZAPS 9092 /f—=—
T

-

projektantka: Ajda Primozi¢ Lima, u.d.i.a.

natrt:  ARHITEKTURA

&t. projekta: 11/2050-1/23 &t. nacrta:  11/2050-1/23-A

datum: Oktober 2023
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KAMENA VOLNA 10,0 CM NOVO PRITRJEVANJE V OBSTOJEC STROP
ZRACNI PROSTOR NOVO

SPUSCEN MONTAZEN STROP NOVO
PLOSCE 60/60 CM KOT NAPRIMER
BIOGUARD ACUSTIC BOARD

NA PODKONSTRUKCIJI BARVA BELA
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odg. vodja projekta: JoZze KRIVC, gr.teh. ZAPS 9092
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<\_ avtomatska enokrilna drsna
protipoZarna zvoc¢no izolirana vrata

dimenzije (cm)
90/210 cm

kom

KOMADOV: 2 KOM

- okvir: visokokvalitetni ALU profili, RAL se dolo€i na osnovi vzorcev
izbranega ponudnika in zahtev naro¢nika

- krilo: leseno obdelano z laminatom ral 1015 bela
z dodatno zvoéno izolativhostjo, protipozarna zascita EI30

- odpiranje:  drsno v levo

- kljuka: zunanja in notranja stran - brezdoti¢no stikalo

- hapajanje: lastno napajanje, krmilna baterijska enota za avtomatsko
odpiranje v primeru poZara, elektro pogon povezan s centralno
pozZarno omarico

- opomba:

podana je svetla odprtina vrat (pred izdelavo vrat dimenzije
odprtine preveriti na objektu )

vsi elementi vrat imajo protipoZarno za&¢ito EI30

210
/N
|
[

90

V2

avtomatska enokrilna drsna

dimenzije (cm) kom
zvoéno izolirana vrata 90/210 cm 2

KOMADOV: 2 KOM

- okvir: visokokvalitetni ALU profili, RAL se dolo€i na osnovi vzorcev
izbranega ponudnika in zahtev naro¢nika

- krilo: leseno obdelano z laminatom ral 1015 bela
z dodatno zvo¢no izolativnostjo

- odpiranje:  drsno v levo

- kljuka: zunanja in notranja stran - brezdoti¢no stikalo

- napajanje: lastno napajanje, krmilna baterijska enota za avtomatsko

- opomba:

podana je svetla odprtina vrat (pred izdelavo vrat dimenzije
odprtine preveriti na objektu )

210
o
|
(-

90

<w avtomatska enokrilna drsna dimenzije (cm) kom
protipoZarna zvoc¢no izolirana vrata 120/230 cm 1
KOMADOQOV: 1 KOM
- okvir: visokokvalitetni ALU profili, RAL se dolo€i na osnovi vzorcev
izbranega ponudnika in zahtev naro¢nika
- krilo: leseno obdelano z laminatom ral 1015 bela
z dodatno zvoéno izolativnostjo, protipozarna zascita EI30
- odpiranje:  drsno v desno, v primeru poZara okoli vertikalne osi desno
- kljuka: zunanja in notranja stran - brezdoti¢no stikalo
v smeri evakuacije pani¢na kljuka
- hapajanje: lastno napajanje, krmilna baterijska enota za avtomatsko
odpiranje v primeru poZzara, elektro pogon povezan s centralno
pozZarno omarico
- opomba: podana je svetla odprtina vrat (pred izdelavo vrat dimenzije
odprtine preveriti na objektu )
vsi elementi vrat imajo protipoZarno za&¢ito EI30
IV ]
o I
N0
L 120 L
1 1
OPOMBA!

VSE DIMANZIJE JE POTREBNO PREVERITI IN PRILAGODITI
MERTIVNAM NA OBJEKTU!

NOVO

Sodietia: 1ZS 1451
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jesenice d.o.0. tel.: 0590 58 333 fax.. 04 586 41 70
atelje@app-jesenice.com

risba: w _l_ m _/\_ m <_N>|_| merilo:
narocnik: SPLOSNA BOLNISNICA "DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA
objekt: UMESTITEV ALS LINIJE V SKLOPU DIAGNOSTICNEGA LABORATORIJA

odg. vodja projekta:  JoZe KRIVC, gr.teh. ZAPS 9092

&t. projekta: 11/2050-1/23 _

odg.projektant: Joze KRIVC, gr.teh. ZAPS 9092 ‘=
st naérta: 11/2050-1/23-/ faza: PZI- ARHITEKTURA datum: Oktobef 2023




dimenzije (cm) kom dimenzije (cm) kom o dimenzije (cm) kom
O ‘_ trodelno okno 205/208 3 O \_ a trodelno okno 205/138 2 ON protipoZarno trodelno okno 205/208 1
KOMADOV: 5 kom KOMADQV: 5 kom KOMADOV: 1 kom
- okvir: visokokvalitetni ALU profili, ton RAL enak tonu obstojecih oken - okvir: visokokvalitetni ALU profili, ton RAL enak tonu obstojecih oken - okvir: visokokvalitetni ALU profili, ton RAL enak tonu obstojecih oken
- zasteklitev: troslojna prozorna float - zasteklitev: troslojna prozorna float - zasteklitev: troslojna prozorna float, protipozarno varnostno steklo EI30
- odpiranje:  okoli vertikalne in horizontalne osi (glej shemo) - odpiranje:  okoli vertikalne in horizontalne osi (glej shemo) - odpiranje:  okoli vertikalne in horizontalne osi (glej shemo)
- okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje - okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje - okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje
- ok.police:  marmor svetlo sivih tonov obojestransko, usklajen tonu - ok.police:  marmor svetlo sivih tonov obojestransko, usklajen tonu - ok.police:  marmor svetlo sivih tonov obojestransko, usklajen tonu
obstojecih prenovljenih polic obstojecih prenovljenih polic obstojecih prenovljenih polic
- zatemnitev: rolete na zunaniji strani, ton RAL enak tonu rolet prenovljenih - zatemnitev: rolete na zunaniji strani, ton RAL enak tonu rolet prenovljenih - zatemnitev: rolete na zunaniji strani, ton RAL enak tonu rolet prenovljenih
oken, npr. ton RAL 9016 bela oken, npr. ton RAL 9016 bela oken, npr. ton RAL 9016 bela
- opomba: podana je zidarska odprtina (pred izdelavo oken dimenzije - opomba: podana je zidarska odprtina (pred izdelavo oken dimenzije - opomba: podana je zidarska odprtina (pred izdelavo oken dimenzije
odprtine preveriti na objektu) odprtine preveriti na objektu) odprtine preveriti na objektu)
vsi elementi okna imajo protipoZarno zas¢ito EI30

prezracevalna reSetka
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ina za prevzem vzorcev 60/60 1
- okvir: visokokvalitetni ALU profili, ton RAL usklajen z vrati OPOMBA!
- krilo: leseno obdelano z laminatom ral 1015 bela
g h . S L VSE DIMANZIJE JE POTREBNO PREVERITI IN PRILAGODITI
z dodatno zvoéno izolativnostjo, protipozarna zascita EI30 MERTIVNAM NA OBJEKTU!
- odpiranje:  drsno odpiranje navzgor (odpiranje v predelno steno)
-Kljuka:  inox rocaj - NOVO
- ok.police:  Antibakterijski Kerrock, bela barva - usklajena s tonom vrat ! !
oo . . . . ! ! 8t
- opomba: podana je zidarska odprtina (pred izdelavo oken dimenzije | | wo&ﬁ_m“ IZS 1451
odprtine preveriti na objektu) ol
atelje
vsi elementi line imajo protipozarno zaséito EI30 >, 3 2 oo
wﬂo_.oi:m:_.o Pod gozdom 2
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risba: SHEMA OKEN meril: ~ 1:50
naroénik: SPLOSNA BOLNISNICA "DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA
objekt: UMESTITEV ALS LINIJE V SKLOPU DIAGNOSTICNEGA LABORATORIJA \“
odg. vodja projekta:  Joze KRIVC, gr.teh. ZAPS 9092 odg.projektant: Joze KRIVC, gr.teh. ZAPS 9092 Fi%
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